
40
,3

°

21
,9

°

DC KABELOVÝ
ŽLAB

DC KABELOVÉ
ŽLABY

1194

+11,600

+6,650

4200

TECHNICKÁ
MÍSTNOST
V MEZIPATŘE

NOUZOVÉ
VYPNUTÍ FVE

VSTUPNÍ
CHODBA
DOMU

± 0,000

1.NP

AC KABELY
DO ROZVÁDĚČE
MĚŘENÍ V ELEKTROINST.
LIŠTÁCH (TVRDÉ PVC)

VEDENÍ
KOMUNIKAČNÍCH
KABELŮ

15
00

R F V - A C1

+ 3,250

HYBRIDNÍ STŘÍDAČ

RFV-DC1

BA T E RIE

AC ROZVÁDĚČ

AC VEDENÍ DO 1. NP

70
0

40
0

OTVOR
PRO DC
KABELY

KABELOVÁ VEDENÍ
VE ŽLABECH

AlMiG8 VODIČ

HOP

11
00

13
45

731

ZEMNĚNÍ
HVI KABEL

DC KABELOVÁ
TRASA VE ŽLABU
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