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KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ 

 
 
 
Stavebník (účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)  
Obec Patokryje, IČO 00266124, Patokryje č.p. 35, 434 01  Most 1, kterou zastupuje PROVOD - 
inženýrská společnost, s.r.o., IČO 25023829, V Podhájí č.p. 226/28, Bukov, 400 01  Ústí nad Labem 1 
 
Dne 20.08.2025 podal stavebník obec Patokryje, IČO 00266124, Patokryje č.p. 35, 434 01  Most 1, 
kterého zastupuje PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČO 25023829, V Podhájí č.p. 226/28, 
Bukov, 400 01  Ústí nad Labem 1 žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí pro užívání stavby Patokryje 
- splašková kanalizace, na pozemcích st. p. 71, parc. č. 25/2, 171/11, 384/3, 384/20, 384/123, 396/4, 
397/4, 506/1, 506/6, 514/7, 514/9, 514/10, 516, 517/1, 526/1, 526/4, 526/5, 532/1, 532/3, v katastrálním 
území Patokryje, k jejímuž provedení vydal odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu povolení dne 
03.02.2020 pod značkou OSÚ/119604/2019/EF/I-2482, které nabylo právní moci dne 12.03.2020. 

Závěrečná kontrolní prohlídka nebyla provedena, neboť předmětem kolaudace je stavba mající charakter 
podzemní stavby sítí technické infrastruktury a nebyly shledány důvody pro její provedení. 

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 
písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 230 až 233 stavebního 
zákona žádost o kolaudační rozhodnutí, a po posouzení skutečného provedení stavby podle § 233 
stavebního zákona, podle § 235 stavebního zákona 

p o v o l u j e 

užívání stavby 

Patokryje - splašková kanalizace 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 71, parc. č. 25/2, 171/11, 384/3, 384/20, 384/123, 396/4, 397/4, 
506/1, 506/6, 514/7, 514/9, 514/10, 516, 517/1, 526/1, 526/4, 526/5, 532/1, 532/3, v katastrálním území 
Patokryje. 
 
Kanalizační přípojky umístěné dle společného povolení odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu ze 
dne 03.02.2020 pod značkou OSÚ/119604/2019/EF/I-2482, které nabylo právní moci dne 12.03.2020 na 
pozemcích st. p. 5/1, 6, 8, 10/1, 10/2, 11/1, 11/3, 12, 13/2, 16/1, 17/2, 18/3, 19/2, 21/2, 29, 30, 33, 35, 41, 
43, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 
85/1, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 114, 115, 116, 156, 166, 290, parc. č. 4, 8/3, 8/5, 14/6, 19/1, 19/2, 
19/3, 25/2, 29, 31, 171/8, 171/11, 171/16, 171/18, 171/22, 184/2, 184/3, 201/1, 203/9, 325/2, 325/7, 
325/8, 325/10, 338/1, 338/2, 384/3, 384/20, 384/42, 384/123, 394/1, 396/4, 396/7, 396/12, 396/19, 
396/20, 397/4, 506/1, 506/2, 506/6, 506/26, 506/27, 506/29, 514/7, 514/9, 514/10, 516, 517/1, 526/1, 
526/4, 526/5, 526/7, 526/8, 532/1, 532/3, 545, 546 v katastrálním území Patokryje nejsou předmětem 
tohoto rozhodnutí.  
 
Popis stavby 
V obci Patokryje byla provedena výstavba tlakové kanalizace v celkové délce 2 188,47 m (9 stok), včetně 
tlakových kanalizačních přípojek v celkové délce 1 173,18 m. Každá připojená nemovitost je vybavena 
vlastní domovní čerpací jímkou splaškových odpadních vod (dále jen „DČJ“). 
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Nově vybudovaná kanalizace je napojena na stávající gravitační kanalizaci v obci, která je ukončena 
čistírnou odpadních vod. Napojení je provedeno v kanalizační šachtě u budovy č. p. 131 v obci Patokryje. 
Tlakové stoky jsou provedeny z potrubí HDPE 100 SDR 17 s ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 10, 
a to v profilech DN 80 v délce 285,48 m a DN 50 v délce 1 902,99 m. Na trase je umístěno celkem 20 
kanalizačních šachet. 
Stavba se nachází v zastavěném území obce. Trasy kanalizace jsou převážně vedeny po veřejně 
přístupných komunikacích. Pouze v případech, kdy bylo nutné minimalizovat zásah do komunikací ve 
správě společnosti Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SÚS“), 
jsou vedeny v chodnících nebo v přilehlých zelených pásech. Místní komunikace, ve kterých je 
kanalizace uložena, mají asfaltový, betonový nebo štěrkový povrch. 
Stoka 1 je vedena ze severní okrajové části obce přes její střed směrem k jihu, kde je napojena na 
stávající gravitační kanalizaci. Trasa je převážně vedena v místní komunikaci s asfaltovým povrchem. Její 
začátek a konec se nachází ve štěrkové místní komunikaci, střední část je vedena v komunikaci ve 
správě SÚS. Jedná se o páteřní stoku, do které jsou postupně napojeny ostatní stoky. 
Stoka 2 je vedena ze západu na východ, kde se napojuje na stoku 1. Celá trasa je umístěna v místní 
komunikaci s asfaltovým a štěrkovým povrchem. 
Stoka 3 je vedena z jižní okrajové části obce směrem k severu. V prostoru pozemku st. 57 v k. ú. 
Patokryje se její trasa lomí východním směrem. Stoka je v celé délce umístěna v asfaltové místní 
komunikaci a je napojena na stoku 1. 
Stoka 4 odvádí splaškové odpadní vody ze slepé ulice ve střední části obce. Je vedena od západu 
k východu a je napojena na stoku 3. V celé délce je umístěna v asfaltové místní komunikaci. 
Stoka 5 odvádí splaškové odpadní vody ze střední části obce ve směru od severu k jihu, kde je napojena 
na stoku 3. V celé délce je vedena v asfaltové místní komunikaci. 
Stoka 6 odvádí splaškové odpadní vody z domů podél komunikace ve správě SÚS. Je vedena od 
severní části obce směrem k jihovýchodu, do středu obce, kde se napojuje na stoku 1. Trasa začíná 
v komunikaci SÚS, dále pokračuje chodníkem ze zámkové dlažby, následně zeleným pásem a poté 
přechází do místní komunikace s asfaltovým a štěrkovým povrchem. 
Stoka 7 odvádí splaškové odpadní vody z domů podél komunikace ve správě SÚS. Je vedena 
z východní okrajové části obce do jejího středu, kde se napojuje na stoku 1. Celá trasa je umístěna 
v asfaltové komunikaci. 
Stoka 8 odvádí splaškové odpadní vody ze severozápadní části obce směrem k jihovýchodu, kde se 
napojuje na stoku 1. Přibližně polovina trasy je vedena v asfaltové místní komunikaci, druhá polovina 
v zeleném pásu mezi komunikací a zástavbou, přičemž kříží jednotlivé domovní vjezdy. 
Stoka 9 odvádí splaškové odpadní vody ze slepé ulice ve střední části obce. Je vedena od jihozápadu 
k severovýchodu, kde se napojuje na stoku 4. Celá trasa je umístěna v asfaltové místní komunikaci. 
 
Podmínky pro užívání stavby: 
1. Vlastník stavby je povinen provádět údržbu stavby po celou dobu její existence. 
2. Vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let ode dne právní moci 

kolaudačního rozhodnutí. 
3. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou projektovou 

dokumentaci, včetně její geodetické části, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy a jiné důležité doklady 
týkající se stavby; dokumentaci lze uchovávat i v elektronické formě. 

 
 
 

Odůvodnění 
 

Dne 20.08.2025 podal stavebník žádost o vydání kolaudační rozhodnutí pro užívání stavby Patokryje - 
splašková kanalizace, na pozemcích st. p. 71, parc. č. 25/2, 171/11, 384/3, 384/20, 384/123, 396/4, 
397/4, 506/1, 506/6, 514/7, 514/9, 514/10, 516, 517/1, 526/1, 526/4, 526/5, 532/1, 532/3, v katastrálním 
území Patokryje (výčet pozemků ve společném povolení na nichž se stavba nachází byl i pro povolení 
kanalizačních přípojek), k jejímuž provedení vydal odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu povolení 
dne 03.02.2020 pod značkou OSÚ/119604/2019/EF/I-2482, které nabylo právní moci dne 12.03.2020. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi 
podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 20.08.2025 vyzván 
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno usnesením zn. R/2025/157096/2. Žádost byla doplněna dne 
18.06.2026. 

Stavba splaškové kanalizace byla povolena včetně kanalizačních přípojek na pozemcích st. p. 5/1, 6, 8, 
10/1, 10/2, 11/1, 11/3, 12, 13/2, 16/1, 17/2, 18/3, 19/2, 21/2, 29, 30, 33, 35, 41, 43, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 
56, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85/1, 86, 87, 88, 90, 91, 
92, 93, 96, 98, 114, 115, 116, 156, 166, 290, parc. č. 4, 8/3, 8/5, 14/6, 19/1, 19/2, 19/3, 25/2, 29, 31, 
171/8, 171/11, 171/16, 171/18, 171/22, 184/2, 184/3, 201/1, 203/9, 325/2, 325/7, 325/8, 325/10, 338/1, 
338/2, 384/3, 384/20, 384/42, 384/123, 394/1, 396/4, 396/7, 396/12, 396/19, 396/20, 397/4, 506/1, 506/2, 
506/6, 506/26, 506/27, 506/29, 514/7, 514/9, 514/10, 516, 517/1, 526/1, 526/4, 526/5, 526/7, 526/8, 
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532/1, 532/3, 545, 546 v katastrálním území Patokryje. Vzhledem k tomu, že kanalizační přípojky lze 
zařadit do kategorie staveb jednoduchých (nesplňují parametry drobných staveb), lze je užívat podle 
§ 230 stavebního zákona ihned po dokončení, a to pouze v souladu s účelem vymezeným v povolení 
stavby a nejsou proto předmětem kolaudačního rozhodnutí. 

 

Podklady žádosti: 

- vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy, 
- rozhodnutí vodoprávního úřadu o schválení kanalizačního řádu ze dne 05.12.2025, právní moc 

nabylo dne 23.12.2025 zn. OŽPaMU/195041/2025/2024/KZ/KŘ-4/2 
- prohlášení o shodě a kompletnosti díla ze dne 30.07.2025, 
- prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, 
- prohlášení o likvidaci odpadů ze dne 30.07.2025, 
- identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy 

kraje,  
- zaměření skutečného provedení stavby,  
- dohoda o provozování kanalizace ze dne 16.06.2026, 
- rozhodnutí vodoprávního úřadu o nakládání s povrchovými vodami z čistírny odpadních vod 

Patokryje zn. OŽPaMU/134235/2024/KZ/KŘ-4/2 ze dne 19.05.2025, 
- plná moc k zastupování, 

V souladu s ustanovením § 246 stavebního zákona, postupoval stavební úřad při vydání kolaudačního 
rozhodnutí podle § 172 až 181 stavebního zákona, § 225 a 226 stavebního zákona obdobně a podle 
§ 185, 188, 190 a 194 stavebního zákona přiměřeně. 

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 231 stavebního zákona.  
Účastníkem řízení je stavebník a zároveň vlastník stavby - obec Patokryje, IČO 00266124, Patokryje č.p. 
35, 434 01  Most 1, 
Souhlas s užíváním stavby vyjádřily společnosti 

- ČEZ Distribuce, a.s. 
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
- GasNet, s.r.o. 
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
- CETIN, a.s. 

Stavební úřad přezkoumal žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí, projednal ji s účastníkem řízení. 
V předmětném řízení nevystupoval žádný spolupůsobící dotčený orgán a nebylo proto vyžadováno 
vydání závazného stanoviska ani vyjádření dotčeného orgánu.  

V kolaudačním řízení stavební úřad posoudil, zda skutečné provedení stavby je v souladu s povolením.  
V provedení stavby byly zjištěny tyto odchylky:  
Hlavní stoky byly provedeny v projektovaných trasách, pouze s nepatrnými korekcemi polohy v důsledku 
skutečného vedení inženýrských sítí a terénních podmínek. V souvislosti s mírným posunutí trasy 
kanalizace, došlo i ke změně pozemků, na kterých se stavba nachází. Oproti společnému povolení  
OSÚ/119604/2019/EF/I-2482 se stavba nenachází na pozemcích parc. č. 184/2, 184/3 (nyní pozemek 
parc. č. 171/14) a 506/27 v katastrálním území Patokryje. 

Jedná se o odchylky, kterými se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje se do 
nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby a nedochází k negativnímu ovlivnění 
požární bezpečnosti, proto stavební úřad ve smyslu ustanovení § 233 odst. 2 stavebního zákona k těmto 
odchylkám nepřihlíží. 

V provedení stavby nebyly zjištěny žádné nedodělky. Vzhledem k tomu, že nebylo nezbytné stanovit 
podmínky pro odstranění drobných nedostatků zjištěných při kolaudačním řízení ani podmínky k zajištění 
ochrany veřejných zájmů, nejsou tyto ve výrokové části obsaženy. 

Vzhledem k tomu, že nebyla provedena závěrečná kontrolní prohlídka, vydává stavební úřad v souladu 
s § 235 odst. 4 stavebního zákona kolaudační rozhodnutí, jako první úkon v řízení. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby, proto rozhodl, 
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
 
 

Poučení 
 

Podle § 81 odst. 1 správního řádu se proti vydanému rozhodnutí mohou účastníci řízení odvolat. 
Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Ústeckého 
kraje. Odvolání se podává u toho správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. u odboru stavební úřad 
Magistrátu města Mostu. 
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavbu lze užívat pouze k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí. Stavba nesmí být užívána, dokud 
kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 
 
 
 
Ing. Jitka Karlíková 
vedoucí odboru stavební úřad 
Magistrátu města Mostu 
 
 
 
 
Poplatek 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 písm. c) ve 
výši 1600 Kč byl zaplacen dne 17.06.2026. 
 
Obdrží 
Účastník řízení 
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IDDS: 5qjvgsu 
 sídlo: V Podhájí č.p. 226/28, Bukov, 400 01  Ústí nad Labem 1 
 zastoupení pro: Obec Patokryje, Patokryje č.p. 35, 434 01  Most 1 
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